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Nazwa elementu projektu budowlanego:
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki obrazowej RTG w
budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

28-100 Busko-Zdrdéj, ul. Sgdowa 9
Kategoria obiektu: XI
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Jednostka ewidencyjna: 260101_06, Busko-Zdrgj
Numer obrebu ewidencyjnego 0006
Numery dziatek ewidencyjnych: 226/1, 226/5

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Samodzielny Publiczny Zesp6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul. Sgdowa 9
28-100 Busko-Zdroj

Nazwa i adres jednostki projektowania:

P°ARC Pracownia Architektoniczna, 28-100 Busko-Zdréj, ul. Kusocinskiego 9
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Przebudowa pomieszczen na pracownie RTG
Projekt Techniczny
Projekt konstrukcji

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy pomieszczen wewnetrznych
piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki obrazowej
RGT w budynku Przychodni Rejonowej Nr1 SPZPOZ w Busku-Zdroju.
Nr ewid. dziatki 226/1, 226/5, ul. Sagdowa 9, Busko-Zdrgj
Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatow
wgobowigzujgcych norm, w Swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze
sztukgbudowlana.
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewnié bezpieczneuzytkowanie budynku.
Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.
W sktad opracowania wchodza:

- opis techniczny

- podstawowe wyniki obliczeh

- rysunKi

1.1. Materiaty wykorzystane do opracowania.

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

2.1. Opinia geotechniczna

Projektowanie zamierzenie nie zwieksza obcigzenia na elementy konstrukcyjne istniejacego
budynku, w tym fundamenty. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonania badan
gruntowych i analizy posadowienia istniejgcego budynku.

2.2, Opis projektowanego obiektu

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczehn wewnetrznych piwnicy budynku Przychodni
Rejonowej Nr1 na pomieszczenia pracowni diagnostyki obrazowej RTG.

Projektowana zmiana nie ingeruje znacznie w elementy konstrukcyjne budynku.
Zatozone przebicia w $cianach nie zmieniajg ukfadu statycznego budynku

2.3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.3.1. Nadproza.

W miejscach przebi¢ w $cianach nosnych zaprojektowano nadproza stalowe sktadajgce
sie z profili stalowych IPE taczonych srubami M16.

Kolejnos¢ robot przy montazu nadprozy prowadzi¢ wg. zalecen zawartych na rysunkach

2.3.2. lzolacje i ochrona antykorozyjna.
Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowaé materiatami bitumicznymi poprzez
malowanie, np. Abizol R+2P
Pozostate izolacje wykonaé wg. zalecen w projektach branzowych




Przebudowa pomieszczen na pracownie RTG
Projekt Techniczny
Projekt konstrukcji

3. Oswiadczenie projektanta. Kopie uprawnien i zaswiadczen

Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie zobowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Art. 34, punkt 3d, podpunkt 3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03)

Oswiadczam, ze projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej dla inwestycji:

Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pracownie diagnostyki RTG w budynku Przychodni Rejonowej Nr1
SPZPOZ w Busku-Zdroju na dziatce ew. nr 226/1, 226/5 potozonej w Busku Zdrojujest
sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko projektanta:
mgr inz. Andrzej Pasternak

Numer uprawnien projektanta:
KL-110/97
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Projekt Techniczny
Projekt konstrukcji

Kielee, 1998 - 01 - ..

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid KI-110/97 .

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust.2 art 13 ust L pkt 1§ 2, ust 2,30 47am 14 ust | pkt 2 ustawy
dnia 7 lipea 199r - Prawo budowlane { Dz U Nr 39, poz. 414 2 puz zmianami ) oraz § 4 ust. 2. §
ust | rozporzadzenia Mimsira Gospodarki Przesirzenne] i Budownictwa z dnia 30 zrudma 19941 w
sprawie samodzielnveh funkeji technicznveh w budownictwie 1 Dz L Nr 8 poz. 38 z [995r)

Z
]

nadaje sie

magistrowi inzynierowi budownictwa ANDRZEJOWI( PASTERNAKOWI]
urodzonemu dnia 2 lipca 19671, w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanyvmi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej. _

‘\\\

“adaiie uprawnienia  budowlane  upowaznigja rownier  do sprawdzanha projekion

budewlanveh, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania  wytwarzaniem konstrukeyvjnveh

elementow  budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne] wvtwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiekiow

budowianych - w wyze] wymienionej specialnosci, a takze ¢o wykonvwania panstwoweuo nadzeru
budowlanego

Od decyzil stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowianego
w Warszawie, ul Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od darv
otizvmania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzia niniejsza podlega wykonaniu
przed uphrwem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzvmuja -

1. Pan Andrzej Pasternak

zam Gory 150
28-117Gorv .

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego //
ul.Krucza 38/42 / i
00-312 - WARSZAWA Z‘JSWODFJ
celem wpisania do centralnego rejestru. ie Shrevseeni

3 a/a DYREXTCRA

LA ANER ™
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SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA Kielee, dn. 11 styezen 2021
N Fd B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pasternak Andrzej
migjsee zamieszkania ;

wl B.Prusa 15

28-1010) Busko Zdraj
Jjest cztonkiem Swietokrzyskief ¢ Horegowey Izby Ingvnierow Budownictwa
o mumerze ewidencyimnm . SWK/BOM904/01
I posiada wymagane ubezpieczente od adpowiedzialnodci cvwilne),
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

r

Zup. ngjawudnfruzqc;‘_m SOIA

—

|
mgy !'uf..,! ﬂ"x’m wa Sobariska

D"TE BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzyniertw Budownictwa
23-304 Kiglce, ul, Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk. piib.org.pl, g-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kiglce, nr rach. 88 1240137211110000125052714
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00. $roda - nieczynne
Godziny pracy czylelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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4. Wykaz Rysunkéw

Rysunki
Nr. rys Tresé rysunku
K.01 Rzut piwnicy
K.02 Rzut parteru
K.03 N.1, N.2 — nadproze
K.04 N3 — nadproze. Poszerzenie biegu.
K.05 Sch.1 - schody, L.1 - tawa




W A Klatka -3,45
wn_m:x Emooi:_ RTG murowane z omm?. petnej o m i % schodowa R1J
e ecimuions o iStcioce] posadome Y o e
M S L.1(600x400)
~. h Iw.h.o \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N
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\X\\\\ S S S
o L © [ .
gl g -2,90 S/
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. -2,90 > -2,60
- 2721 i - | m
i m 1600 \__\
z_ )/N_x_.u.m mm 7 W & ‘ N.2 Nx_muoo ] ﬁ
, 1020 ,
o~ )  Zamurowania, projektowane sciany
B -2,60 L0 Projektowany sciany zelbetowe
D Rozbiorki ist. $cian
N

UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ tqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi
2. Poziom %0,00 wg projektu branzy architektoniczne]

3. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej

BETON — C20/25
STAL # — A—IIN (Bst500)
STAL ¢ — Al (St3S)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ANPAS

ANDRZEJ PASTERNAK
/ PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ul. Prusa 15, 28-100 Busko Zdr¢j
t. +48 505 559 199 e-mail: biuro@anpas.pl

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektont:| mqr inz. Andrzej Pasternak | KL-110/97

Sprawdzit:

Inwestor Nr ewid. dziatek

Samodzielny Publiczny Zespdt Podstawowej | 90g /1, 226/5 Busko—Zdrd

Opieki Zdrowotnej w Busku—Zdroju,
ul. Sqdowa 9, 28-100 Busko—Zdrdj

Opracowat:

Nazwa obiektu vcao,.z_n:moo Lo
Przebudowa pomieszczefi wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie

diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowe] [ symbol opracowania:

Nr1 SPZPOZ w Busku—Zdroju

TRESC RYSUNKU
Rzut piwnicy

Data:

01.2021

1:50

K.O1

Projekt Nr: Branza: Faza opracowania
660.21 Konstrukcja Projekt techniczny
Skala: Rysunek Nr:




Sciany/wystepy murow;
konstrukcyjnym kotwar

ane tgczone z murem
ni fi14 co 4 spoina

N3 2xIPE160

1750

o
oo
&)

Poszerzenie

biegy

schodow

10x1[7,5x30

5x17x80

Px17x30

+-0,00 = 268,85

O

UWAGI:

1. Rozpatrywac¢ tqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi
Poziom 0,00 wg projektu branzy architektonicznej
Elementy betonowe ponizej poziomu terenu izolowa¢ poprzez
malowanie (warstwa podktadowa, wlasciwa warstwa

2.
3.

zabezpieczajqca)

4.

Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej

BETON — C20/25

STAL # — A—IIN (Bst500)
STAL ¢ — A—| (St3S)

Zamurowania, projektowane sciany

% %

ﬁ/////ﬁ

Projektowany sciany zelbetowe

7 7 Rozbidrki ist. $cian

daszek zelbetowy taczony z murem
konstrukcyjnym kotwami fi10 co 150mm
i prety podtuzne 4#10 (A-lIN)

| o
1 ©

280

Rzut parteru

01.2021

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: - . . .
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
ANPAS
/D&Lmxw«wOﬂm_memgmmmcw%_.?won Projektant:| mgr inz. Andrzej Pasternak | KL-110/97
ul. Prusa 15, 28-100 Busko Zdr¢j
t. +48 505 559 199 e-mail: biuro@anpas.pl Sprawdzit:
Inwestor Nr ewid. dziatek .
Samodzielny Publiczny Zespdt Podstawowej | 226 /1, 226 /5 Busko—Zdrdj Opracowat:
Opieki Zdrowotnej w Busku—-Zdroju,
ul. Sqdowa 9, 28-100 Busko—Zdrdj
Wouzn_“v o%mmrn: _u:n_o,.a_n:mao " h oiwni budvnk Projekt Nr: Branza: Faza opracowania
rzebudowa pomieszczefi wewngtrznych piwnicy budynku . . .
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie 660.21 Konstrukcja Projekt techniczny
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej [symbol opracowania: | skala: Rysunek Nr:
Nr1 SPZPOZ w Busku—Zdroju
TRESC RYSUNKU F 1:50 K.02




zaprawa
cementowa

N.T—Nadproze—J3szt. -1
 M16
T IPE 160 mv
$22 2 nakr.
1520 @ ! ﬂ\\" 2 podkfadki
& N & S
- ? 0 ? ? I
% _
345 345 345 3 |
Zaprawa
250 1020 250 cementowa
N 1520
N.Z—Nadproze—1Tszt. PE 200
922 _ 3320
EN EN £ N N . £
¥ Y ? o ¥ ¢ - ¢
400 400 400 400 400 400 400 60
300 2720 300
3320
UWAGI:
1-1 1. Rozpatrywac fqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi,
— 6 2. Wszystkie wymiary podano w mm, rzedne w m
i 5. Prace przy montazu nadprozy prowadzi¢ w nastepujqcej kolejnosci:
2 mwaﬂ_oo_z — wyciecie | wyksztatcenie bruzg w $cianach (prace prowadzi¢ pitq do betonu)
— montaz elementéw stalowych na suchej zaprawie cementowej
— wykonanie przewiercen przez Sciang i skrecenie belek stalowych
| -\ B — po osiqgnieciu przez zaprawe normowej wytrzymatosci mozna przystqpic do
. wykuwania otwordw drzewiowych i wiercenia przepustow
i i _Zaprawa 4. Wszytkie wymiary przed zamdwieniem elementow sprawdzi¢ z natury
_ 150 _ cementowa
| 7_\_‘_ @ _ll,me wm_loz B O\_ @\NO AwNOV JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
— — A— ANPAS
STAL % A=lIIN A_mwmﬁ@OOv DIy K ITRUKE BULD N ANEC Projextant:| mqr inz. Andrzej Pasternak | KL-110/97

STAL ® — A—l (St3S)

STAL PROFILOWA -

ul. Kilinskiego 16, 28-100 Busko Zdréj

/ vxogmxd«xozm._._ucxo&mccoégz,«ox
1.41 3787905

Sprawdzit:

Inwestor Nr ewid. dziatek

Samodzielny Publiczny Zespdt Podstawowej |29 /1 226 /5 Busko—Zdrdi
Opieki Zdrowotnej w Busku—Zdroju, /" /5 Busko~2dr]
ul. Sqdowa 9, 28-100 Busko—Zdrdj

Opracowat:

Nazwa obiektu _u:ao‘.z_n:oao L
Przebudowa pomieszczefi wewngtrznych piwnicy budynku

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr1 SPZPOZ w Busku—Zdroju

Projekt Nr:

660.21

TRESC RYSUNKU

N.1, N2 — nadproze

01

.2021

Branza: Faza opracowania
Konstrukeja Projekt techniczny
Symbol opracowania: Skala: Rysunek Nr:




N.5—Nadproze—1szt. 1-1
M16
T IPE 160 2 nakr.
\E 1520 @ ! Q\\“ 2 podktadki
; ; ; ; i 1
_ _
_ _
250 1750 250 16 L=460 cementowa
| — 2250
T
Poszerzenie biequ schodow
4#9 (A-IIN
Poszerzenie biequ klatki schodowej
o
| M
i 7Y o’ 1
| iy
| iR UWAGI:
| A 1. Rozpatrywac fqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi,
| 100 0|8 2. Wszystkie 533@.8%8 W mm, 38.% wemo o
Istriejacy bieg Klatki schodowej 3. wBQ.EQ montazu %%BQ Qoé%_o w nastepujqcej _A.o_msomo_”
110 (A-1IN) — wyciecie | E\xﬁ%m:_o bruzg w $cianach AUSR prowadzi¢ pilq do betonu)
— montaz elementdw stalowych na suchej zaprawie cementowej
— wykonanie przewiercen przez Sciang i skrecenie belek stalowych
. S — PO 0siqgnigciu przez zaprawg normowej wytrzymatosci mozna przystgpic do
Méaaq Q:oaﬁosﬁ ﬂo eﬂgme._mga_ﬁgo wykuwania otwordw drzewiowych i wiercenia przepustow
I€guU zacnowujqc otuling zbrojenie . . PO Z s
Prety osadza¢ no zaprawie Ceresit CX15 4. Wszytkie wymiary przed zamdwieniem elementow sprawdzi¢ z natury
wm_loz - O\_ @\NO AwNOV JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
STAL % — A-lIN A_mwmﬁ@OOv >>zZo_MmeLmu>mquz>x Projektant inz. Andrzej Pasternak | KL—110/97
PROJEKTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH rojektant:( mgr Inz. Andrze) Fasterna -
m|_|>_| s —_ >| _ Am.ﬁu mv / A_.Mm__w@ﬂ_%m@w._m,cw%} oocmmwxo Na_‘w_. ’
STAL PROFILOWA — St3S S—
it oty g oo 267 25 -2 ™
ul. Sqdowa 9, 28-100 Busko—Zdrdj
Wnuaﬂv o%mor:._ _u:ao‘.z_n:oao " h oiwni budynk Projekt Nr: Branza: Faza opracowania
TP TTI MO | ot | fotics | Pk i
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej [ symbol opracowania: | skala: Rysunek Nr:
Nr1 SPZPOZ w Busku—Zdroju
TRESC RYSUNKU o 1:10 K.04
N.3 — nadproze. Poszerzenie biegu 01.2001




4

—2.60 &«

300

150

Sch.1 - Schody - 1 szt.

3 ) 4228 L=1500 (A-I)

14410 co 120( 1

A6

530

@t%o L=4300 (A—IIN)

2

280

14#10 co 120

100

230

250 _

300
o
8 8#12 L=1500 ?L:EQ
@ﬁ%o L=3860 (A—IIIN) — 540
(@) o o
o S 14
< M M
—14.90
| 74 L’ NGy
%» N 540
[=]
1426 co 120 @Kam L=1880 (A-I)
600
UWAGI:
Sch.1, L1 ) . . ) ) ) :
1. Rozpatrywa¢ Iqcznie ze wszystkimi projektami branzowymi,
Stal Y Liczba Dfugos¢ fgczna (m) g .
P ugose 2. Wszystkie wymiary podano w mm, rzedne w m
e # (mm) v elementdw | ogdtem A-l A—lIIN
A—1 TA=IIIN elemencie 7 6 Z 8 % 170 % 12
1 10 4300 14 1 14 60,20 BETON — C1 @\MO AWMOV
54,04
2 10 | ses0 | 14 A 4 STAL # — A—IIN (Bst500)
3 8 1500 42 1 42 63,00
STAL ¢ — A—l (St3S)
4 6 1880 14 1 14 26,32
5 12 1500 8 1 8 12,00 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Dfugos¢ wg srednic (m) 26,32 | 63,00 114,24 | 12,00 ANPAS
PROJEKTY BUDOWLANE Projektont:| mgr inz. Andrzej Pasternak | KL=110/97
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,62 | 0,89 /:_. Kiliiskiego 16, 28-100 Busko Zdrsj
t. 41 37879 05 Sprawdzit:
Masa tqczna wg érednic (kg) 5,84 | 24,89 | 70,49 | 10,66
Masa 1 tunku stali (kg) 30,73 81,14 Somodicny Pubiczny Zesp6t Podstanone] | e - gae e < Opracouat:
asa czna w atunku stalil y » amaodazieiny rubliczny Zesp odstawowe| _ i
d 98 9 Opieki Zdrowotnej w Busku—Zdroju, 226/, 226/5 Busko-2droj
Ogdtem (kg) 111,87 ul. Sqdowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
WDNEW o%,vmr»c Ucaoéo:m@o 4 h oiwni budynk Projekt Nr: Branza: Faza opracowania
rzebudowa pomieszczefi wewnetrznych piwnicy budynku . . .
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie 660.21 Konstrukcja Projekt techniczny
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej | symbol opracowania: | Skala: Rysunek Nr:
Nr1 SPZPOZ w Busku—Zdroju
TRESC RYSUNKU Data: 1:25 V\A . O (Wu
Sch.1 — schody. L.1 — tfawa 01.2021
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